Приложение № 1 
							к техническому заданию


Перечень вентиляционных систем:

	№ п/п
	Наименование вентиляционной системы
	Склад ГСМ
	Месторасположение
	Вид ТО

	1 
	П1
	Расходный склад ГСМ
	Производственное здание ЦЗС. Правая венткамера
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	2 
	В1
	
	
	

	3 
	П2
	
	
	

	4 
	В2
	
	
	

	5 
	В3
	
	
	

	6 
	В5
	
	
	

	7 
	В4
	
	Производственное здание ЦЗС. Левая венткамера
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	8 
	В6
	
	Производственное здание ЦЗС. Правый бокс.
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	9 
	В7
	
	Производственное здание ЦЗС. Левый бокс.
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	10 
	ДУ
	
	Производственное здание ЦЗС. Крыша здания (система дымоудаления).
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	11 
	В1
	Базовый склад ГСМ
	Здание нежилое, литера Д (Административно-бытовой комплекс)
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	12 
	В2
	
	
	

	13 
	В3
	
	
	

	14 
	П1
	
	Базовый склад. Здание нежилое, литера З (Лаборатория ГСМ)
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	15 
	П1А
	
	
	

	16 
	П2
	
	
	

	17 
	В2
	
	
	

	18 
	В3
	
	
	

	19 
	В4
	
	
	

	20 
	В5
	
	
	

	21 
	В6
	
	
	

	22 
	В7
	
	
	

	23 
	П1
	
	Базовый склад. Здание нежилое, литера Ж (Офисное здание)
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	24 
	В1
	
	
	

	25 
	В2
	
	
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	26 
	В3
	
	
	

	27 
	В4
	
	
	ТО-1; ТО-2, ТО-3, ГТО

	28 
	В5
	
	
	

	29 
	В6
	
	
	






Перечень кондиционеров:

	№ п/п
	Местонахождение
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Вид ТО

	1.
	Расходный склад ГСМ
	Кондиционер настенный
	шт.
	9
	Ежеквартальное

	2
	Базовый склад ГСМ
	Кондиционер канальный
	шт.
	1
	Ежеквартальное

	3
	Базовый склад ГСМ
	Кондиционер настенный
	шт.
	21
	Ежеквартальное


 
1. Общие положения по проведению технического обслуживания

0. Оборудование принимается на техническое обслуживание после предварительного обследования и оценки условий эксплуатации  на соответствие требованиям, изложенным в инструкции производителя по эксплуатации данного типа оборудования.
0.  В полномочия Исполнителя входит выбор  средств и методов выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию.
0. Выполненная работа удостоверяется актом сдачи-приемки работ, подписанным представителями Заказчика и Исполнителя.
0. При невозможности выполнения  ремонта на месте установки оборудования производится его демонтаж и ремонт в мастерской Исполнителя с последующим монтажом.
0. При отсутствии необходимых запасных частей ремонт оборудования производится по мере их поступления на склад Исполнителя, но не позднее 6 (шести) недель с момента передачи оборудования Исполнителю по накладной. При невозможности поставки запасных частей по вине третьих лиц сроки ремонта продлеваются по согласованию сторон.  Договорные обязательства сторон в этом случае продлеваются на срок, необходимый для окончания работ.
0. Исполнитель обеспечивает консультативную поддержку персонала Заказчика на период действия настоящего договора.
0. Исполнитель имеет право составлять акты технического освидетельствования на выбраковку обслуживаемого оборудования для списания его Заказчиком.

2. Периодичность и объем  выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем вентиляции.

2.1. Ежемесячно проводится проверка работы всех систем:
-  проверка системы тяг, шарниров и зубчатых колес воздушных заслонок на плотную посадку, подвижность и износ;
- проверка воздушных заслонок на герметичность;
- проверка работы и точек срабатывания приводов воздушных заслонок;
- проверка блоков фильтрующих кассет на герметичность и степень загрязнения;
- очистка фильтрующих элементов внутренних блоков, воздухораспределительных устройств, приточных установок, и замена по необходимости;
- проверка  смазки и контроль температуры в подшипниках и лабиринтном уплотнении;
- проверка работы внутренних блоков;
- проверка теплообменников на внешние повреждения;
- проверка работы двигателей, крыльчаток вентиляторов и компрессоров на шум и вибрацию;
- проверка состояния виброгасителей и замена по необходимости;
- проверка состояния мягких вставок и их замена по необходимости;
- проверка натяжения клиновых ремней и их замена по необходимости.

2.2. Ежеквартально производится:
- проверка подшипников воздушной заслонки на загрязнения и их смазка;
- проверка креплений и подтяжка болтовых, фланцевых соединений и уплотнений узлов и агрегатов;
- проверка работы двигателей, крыльчаток вентиляторов на посторонние шумы;
- проверка работы электродвигателей по нагрузке и токам на подводящих проводниках;
- проверка состояния виброгасителей и их замена по необходимости;
- проверка состояния мягких вставок и их замена по необходимости;
- проверка теплообменников на внешние повреждения.

2.3. Два раза в год  (при переходе  зимнего режима работы на летний и с летнего на зимний), одновременно с ежеквартальным обслуживанием производится: 
- чистка и замена (по необходимости) тяг, шарниров и зубчатых колес воздушной заслонки;
- замена уплотнений пластин жалюзи воздушной заслонки (по необходимости);
- замена изнашиваемых деталей приводов  (по необходимости);

2.4. Раз в год.
- наладка и проведение инструментальной проверки на эффективность работы систем вентиляции в помещениях насосных станций.
- чистка воздуховодов (в рамках отдельного дополнительного соглашения).

Примечание:
Проверка глубины коррозии материала проточной части вентиляторов, а также периодичность и способ проверки глубины коррозионного износа устанавливается Заказчиком в зависимости от степени агрессивности среды.

3. Периодичность и объем  выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту кондиционеров. 

1. Чистка фильтров внутреннего блока.
               2. Чистка и проверка дренажной системы.
               3. Проверка и протяжка электрических контактов.
               4. Чистка теплообменника наружного блока.
       5. Проверка и дозаправка системы фреона.
       6. Проверка всех режимов работы.
       7. Мойка наружного блока  машиной высокого давления (один раз в год по весне).
8. Проведение технического обслуживания раз в квартал.
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Приложение № 2 
							к техническому заданию

ГРАФИК
технического и профилактического обслуживания
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Объект
	Наименование системы 
	Марка вентилятора 
	Месяц

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Расходный склад ГСМ
	Производственное здание ЦЗС. Правая венткамера
	П1
	КОМПАКТ 2127М
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	2
	
	
	В1
	RK 500*300B3
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	3
	
	
	П2
	VR 60-30/28-4D
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	4
	
	
	В2
	VR 60-30/28-4D
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	5
	
	
	В3
	K 200 M
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	6
	
	
	В5
	ПУАВ-1000
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	7
	
	Производственное здание ЦЗС. Левая венткамера.
	В4
	K 200 L
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	8
	
	Производственное здание ЦЗС. Правый бокс.
	В6
	FA-1800
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	9
	
	Производственное здание ЦЗС. Левый бокс.
	В7
	FA-1800
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	10
	
	Производственное здание ЦЗС. Крыша здания (система дымоудаления).
	ДУ
	ВКР №8 ДУ
4,0 кВт
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	11
	Базовый склад ГСМ
	Здание нежилое, литера Д (Административно-бытовой комплекс)
	В1
	№3,15
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	12
	
	
	В2
	№1,6
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	13
	
	
	В3
	№3,15
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	14
	Базовый склад ГСМ
	Базовый склад. Здание нежилое, литера З (Лаборатория ГСМ)
	П1
	№2.5
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	15
	
	
	П1А
	№2.5
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	16
	
	
	П2
	№5.0
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	17
	
	
	В2
	№2.0
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	18
	
	
	В3
	№2.0
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	19
	
	
	В4
	№2.5
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	20
	
	
	В5
	№2.5
	О
	ТО2
	О
	О
	СТО
	О
	О
	ТО2
	О
	ГТО
	ТО1
	О

	21
	
	
	В6
	№2.5
	О
	ТО2
	О
	О
	ТО3
	О
	О
	ТО2
	О
	ГТС
	ТО1
	О

	22
	
	
	В7
	№3.15
	О
	ТО2
	О
	О
	ТО3
	О
	О
	ТО2
	О
	ГТС
	ТО1
	О

	23
	
	Базовый склад. Здание нежилое, литера Ж (Офисное здание)
	П1
	Gold 12
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	24
	
	
	В1
	Gold 12
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	25
	
	
	В2
	K 160 L
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	26
	
	
	В3
	K 200 L
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	27
	
	
	В4
	KBT 160 E4
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	28
	
	
	В5
	KBT 200 E4
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О

	29
	
	
	В6
	AW 500
	О
	ТО2
	О
	О
	ТОЗ
	О
	О
	ГТО
	О
	О
	ТО1
	О




